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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY za 2018r.
wydana dla wodociagu publicznego w Augustowie - 52&

Na podstawie:

e art. 4 ust. | pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne
(Dz. U. z2017r. poz. 1261 z pozn. Zm.)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z pdzn. zm.)

e § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone)

do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017r. poz. 2294)

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr  176/S; 292; 1738/S; 1051;
HKL.9051.1.07086.2018; PBP/7086/P/2018; OL-LBW.6210.1292/n.2018; 2343/S; 2416/S; 2417/S;
HKL.9051.1.08343.2018 z badan prébek wody pobranych w dniach 5.02.18; 13.03.18; 8.08.18; 15.10.18;
23.10.18;6.11.18; 3.12.18 z:

- PSP Augustow 102
- SUW Augustow
- m. pryw. Augustow 49

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdzil, iz w probkach wody pobieranej do badan w 2018r. z w/w wodociggu publicznego dwukrotnie
wystepowaly przekroczenia w zakresie ogolnej liczby mikroorganizméw w 22'C oraz jednorazowo
odnotowano przekroczenie manganu. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne oraz przekroczenie fizyko —
chemiczne mialo charakter krotkotrwaly. Podjete przez Gming Pionki dzialania naprawcze polegajace na
dezynfekeji i ptukaniu urzadzen wodociagowych w stacji uzdatniania wody w Augustowie oraz instalacji
wewnetrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Augustowie spowodowaly poprawg jakosci wody co
zostalp potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych. Ze wzgledu na krétkotrwale i migjscowe
wystepowanie przekroczen oraz po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi PPIS w Radomiu
stwierdzil przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.
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